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dot. ptywalni w ZOS »KONCERTOWA? ul. Koncertowa 4

ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Paristwowej Inspekcji Sanitarne;j
(tj. Dz. U. 22023 r. poz. 338),

* § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w Sprawie
Wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (tj. Dz. U. z 2022 L.,
poz. 1230),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie
stwierdza, ze woda na plywalni w Zespole Obiektgw Sportowych ,,KONCERTOWA”

ul. Koncertowa 4 w Warszawie

odpowiada wymaganiom sanitarnym.

UZASADNIENIE

W oparciu o analize:

° spelnienia wymagan § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda
na ptywalniach (t.j. Dz. U. z 2022 L., poz. 1230),



- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych na zlecenie zarzgdzajgcego ptywalnia,

+ zakresu i czestotliwosei wykonywanych badaft wody przedstawionych przez

zarzadzajacego plywalnig oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

* wynikéw badania wody wykonanych przez PPIS w m.st. Warszawie,

sprawozdania nr:
- HKL 07261/2022,
o HKL 07264/2022,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ocenil jako$¢ wody w okresie
0d 01.01.2022 r. do 31.12.2022 1.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zauwaza jednak,
ze w ww. okresie dochodzilo do przekroczen parametrow fizykochemicznych
i mikrobiologicznych. Zarzadzajacy plywalnig podjat czynnosci prowadzace do usunigcia
nieprawidlowosci oraz przedstawil wyniki badania wody przeprowadzonego po podjeciu

dziatan naprawczych.

Wobec powyzszego, majac na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikow plywalni nalezy dazy¢
do utrzymania warto$ci parametréw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
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